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Допустимые значения A2 2011 
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Требования IT 

 

 Рекомендуемые границы достаточно узкие 

 Допустимые границы снижают срок службы 
оборудования 

 Есть особо чувствительные виды оборудования 

 Стоимость оборудования с расширенным 
диапазоном увеличивается 

 Пыль и химические загрязнения опасны 
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Что нужно заказчику? 
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Современные требования 

 

 Быстрый ввод в эксплуатацию 

 Высокая плотность мощности 

 Снижение эксплуатационных затрат 

 Высокий PUE 

 Что нибудь бесплатно? 
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Адиабатическое охлаждение 
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Охлаждение воздуха до T WB 
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Охлаждение воздуха до T Dev 
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Проблемы 

 

 Подготовка воды 

 Местная влажность 

 Дождь 
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Десикантное охлаждение 
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Проблемы 

 

 Подготовка воды 

 Источник тепла >100С 
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Kioto cooling 
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Принцип 
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Проблемы 

 

 Размеры 

 Эффективность 

 Подмес внешнего воздуха 

 Безопасность 

 Морозы 

 Жара 
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Пластинчатые теплообменники 
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Принцип 
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 Размеры 
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Прямая подача воздуха 
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Принцип 
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Проблемы 

 

 Размеры 

 Внешний воздух 

 Безопасность 

 Морозы 

 Жара 

 Влажность 
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Чиллерные системы 
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Принцип 
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Охлаждение воды воздухом 
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Проблемы 

 

 Сложность системы 

 Квалифицированное обслуживание 
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Заключение 
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Проблемы 

 

 ROI 

 Местные условия 

 Безопасность 

 Отказоустойчивость 
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Реальность 
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До новых встреч 

 http://www.uptimeinstitute.org 
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